
Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
ŠKOLA - STÁVAJÍCÍ STAV

PŘÍLOHA 2 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 201 121,89 169 666,22 144 133,40 96 653,97 16 237,64 0,00 0,00 0,00 13 696,92 87 973,46 141 645,57 179 826,34 1 050 955,40 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ
Vlhčení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 2 069,96 24 839,47 MJ
Kogenerace MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Osvětlení MJ 141,95 127,75 113,56 99,36 85,17 85,17 85,17 99,36 127,75 127,75 156,14 170,34 1 419,48 MJ
Pomocná energie MJ 582,82 526,42 473,54 352,51 327,84 211,51 218,56 218,56 352,51 509,97 528,77 582,82 4 885,82 MJ

CELKEM MJ 203 916,62 172 390,34 146 790,45 99 175,80 18 720,60 2 366,63 2 373,68 2 387,88 16 247,14 90 681,14 144 400,44 182 649,45 1 082 100,17 MJ

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ

Roční spotřeba energie [MJ]

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

led
en

ún
or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ěte

n

če
rve

n

če
rve

ne
c

srp
en zá
ří

říje
n

lis
top

ad

pr
os

ine
c

měsíc

Sp
ot
ře

ba
 en

er
gi

e [
MJ

]

Spotřeba energie na vytápění Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba energie na chlazení Spotřeba pomocné energie (elektrické)
Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti

Měrná roční spotřeba energie   [kWh/m2]
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Spotřeba dodané energie na vytápění Spotřeba dodané energie na chlazení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti
Spotřeba dodané energie na přípravu TV Spotřeba pomocné energie (elektrické) Spotřeba dodané energie pro kogeneraci 
Spotřeba dodané energie na osvětlení
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Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
ŠKOLA - STÁVAJÍCÍ STAV

PŘÍLOHA 2 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 158 040,33 133 386,44 113 560,95 76 469,71 13 030,56 0,00 0,00 0,00 11 036,18 69 727,91 111 584,72 141 418,59 828 255,40 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 13 230,00 MJ
CELKEM MJ 159 142,83 134 488,94 114 663,45 77 572,21 14 133,06 1 102,50 1 102,50 1 102,50 12 138,68 70 830,41 112 687,22 142 521,09 841 485,40 MJ

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY

Roční potřeba energie [MJ]
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Potřeba energie na vytápění Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba energie na chlazení

Měrná roční potřeba energie   [kWh/m2]

163,32 0,00 2,61
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Potřeba energie na vytápění Potřeba energie na chlazení Potřeba energie v teplé vodě
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