
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 270 927,23 197 265,66 102 244,27 4 116,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6 515,66 56 272,07 177 041,34 245 324,82 1 059 707,60 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ
Vlhčení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 76 003,47 912 041,67 MJ
Kogenerace MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Osvětlení MJ 1 954,08 1 758,67 1 563,26 1 367,86 1 172,45 1 172,45 1 172,45 1 367,86 1 758,67 1 758,67 2 149,49 2 344,90 19 540,80 MJ
Pomocná energie MJ 1 420,62 1 283,14 1 092,79 740,28 327,84 317,26 327,84 327,84 740,28 1 202,07 1 269,04 1 420,62 10 469,61 MJ

CELKEM MJ 350 305,41 276 310,95 180 903,80 82 228,15 77 5 03,76 77 493,18 77 503,76 77 699,16 85 018,08 135 236,28 256 463,34 325 093,82 2 001 759,68 MJ

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ
Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj
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Roční spotřeba energie [MJ]

Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané energie na osvětlení Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba pomocné energie (elektrické) Spotřeba energie na chlazení Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba energie na vytápění

54,88 0,00
0,00

47,23 0,54
0,00
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Měrná roční spotřeba energie   [kWh/m2]

Spotřeba dodané energie na vytápění Spotřeba dodané energie na chlazení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané energie na přípravu TV

Spotřeba pomocné energie (elektrické) Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení

1



leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 191 380,05 139 413,90 72 293,66 2 910,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 607,42 39 791,67 125 182,89 173 394,59 748 975,09 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 656 670,00 MJ
CELKEM MJ 246 102,55 194 136,40 127 016,16 57 633,40 54 7 22,50 54 722,50 54 722,50 54 722,50 59 329,92 94 514,17 179 905,39 228 117,09 1 405 645,09 MJ

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY
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Roční potřeba energie [MJ]

Potřeba energie na chlazení Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba energie na vytápění

38,79 0,00 34,01
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Měrná roční potřeba energie   [kWh/m2]

Potřeba energie na vytápění Potřeba energie na chlazení Potřeba energie v teplé vodě
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