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VYHLASKA
ze dne 28. &ervna 2013

o kontrole klimatizacnich systému

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle
§ 14 odst. 4 zdkona & 406/2000 Sb., o hospodateni
energii, ve znéni zdkona & 177/2006 Sb., zdkona
¢. 165/2012 Sb. a zékona ¢&. 318/2012 Sb., k provedeni
§ 6a odst. 5 zikona:

§1
Predmét tpravy
Tato vyhldska zapracovdvd piislusny predpis
Evropské unie') a stanovi rozsah, Cetnost a zpisob pro-

vadéni kontroly klimatizaénich systému a vzor a obsah
zpravy o téchto kontrolach.

§2
Rozsah kontroly klimatizaénich systému
(1) Kontrola klimatiza¢niho systému se vztahuje

na klimatizaéni systém, ktery upravuje vnitfni prostredi
pro uzivani osob.

(2) Kazdy klimatizaéni systém se posuzuje samo-
statné bez ohledu na pocet ostatnich klimatizaénich
systému, které jsou souldsti budovy.

§3
Zpusob provadéni kontroly klimatizaéniho systému
Kontrola klimatizaéniho systému zahrnuje

a) hodnoceni dokumentace a dokladd klimatizaéniho
systému,

b) vizudlni prohlidku a kontrolu provozuschopnosti
pfistupnych zafizeni klimatiza¢niho systému,

¢) hodnoceni ddrzby klimatizaéniho systému,

d) hodnoceni dimenzovéni klimatizaéniho systému
v porovnini s pozadavky na chlazeni budovy,

e) hodnoceni d¢innosti klimatizaéniho systému a

f) doporudeni k ekonomicky proveditelnému zlepse-
ni stavajictho stavu klimatizaéniho systému.

§ 4

Zprava o kontrole klimatiza¢niho systému

(1) Zprava o kontrole klimatiza¢niho systému ob-
sahuje
a) identifika¢ni ddaje budovy a klimatizaniho systé-
mu,

b) podrobny popis budovy a klimatizaéniho systému,
¢) hodnoceni klimatiza¢niho systému podle § 3,

d) ddaje o energetickém specialistovi,

e) datum provedeni kontroly a

f) ostatni udaje, kterymi jsou schéma klimatizaéniho
systému, fotodokumentace provedend pfi kontrole
a kopie oprdvnéni energetického specialisty.

(2) Vzor zpravy o kontrole klimatiza¢niho systé-
mu je uveden v priloze & 1 k této vyhldsce.

(3) V piipadé, Ze se nejednd o prvni kontrolu pro-
vedenou podle této vyhlisky nebo prvni kontrolu po
uvedeni klimatizaéniho systému do provozu, muze
v Castech zprivy o kontrole klimatizaéniho systému
uvedenych v odstavei 1 pism. a), b) nebo f), pokud
v nich nedoslo od predchozi kontroly ke zméné, byt
uveden kfizek. U hodnoceni dimenzovéni klimatizac-
niho systému v porovnini s poZzadavky na chlazeni
budovy, které je souldsti hodnoceni klimatiza¢niho
systému podle odstavce 1 pism. ¢), neni nutné hodno-
ceni opakovat, pokud od predchozi kontroly nedoslo
vlivem provedenych opatfeni ke zméné spotfeby
chladu dotéené budovy. Souldsti takové zprivy je
predchozi zpriva o kontrole klimatiza¢ntho systému,
kterd obsahuje vyplnéné viechny &asti zpravy uvedené
v odstavci 1.

§5

Cetnost kontrol klimatizaéniho systému

Cetnost provadéni kontrol véetné terminu, do kte-
rého je potteba provést prvni kontrolu klimatizaéniho

') Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. kvétna 2010 o energetické niro¢nosti budov.
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systému po jeho uvedeni do provozu, je uvedena v pti- §7
loze ¢. 2 k této vyhldsce. Zrusovaci ustanoveni
Vyhlaska ¢ 277/2007 Sb., o kontrole klimatizag-
§ 6 nich systému, se zrusuje.
Prechodné ustanoveni § 8
Utinnost

Kontroly klimatizalnich systémt provedené prede
dnem nabyt{ déinnosti této vyhldsky se povazuji za Tato vyhldska nabyvd déinnosti dnem 1. srpna
kontroly klimatiza¢nich systémt podle této vyhlasky.  2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.
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VZOR

Priloha ¢&. 1 k vyhlasce ¢. 193/2013 Sb.

Zprava o kontrole klimatiza¢niho systému

(podle § 4 vyhlasky ¢.193/2013 Sb., o kontrole klimatiza¢nich systémii)

kontrolu po uvedeni klimatiza¢niho systému do provozu

Jedna se o prvni kontrolu provedenou podle této vyhlasky nebo prvni L] Ano

vyuzito ustanoveni § 3 odst. 3 vyhlasky

[
V piipadg, Ze se nejedna o kontrolu provedenou podle této vyhlagky nebo || Ano
prvni kontrolu po uvedeni klimatiza¢niho systému do provozu bylo ]

Cast A - Identifikadni udaje budovy a klimatiza¢niho systému

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, eviden¢ni Cislo,
bylo-li ptidé€leno, PSC):

Datum uvedeni budovy do provozu:

Datum provedeni vétsi zmeény dokoncené budovy:

- tykala se zména klimatiza¢niho systému

[l Ano [ Ne

Vlastnik klimatiza¢niho systému

(Jméno, popiipad€ jména, piijmeni nebo nazev nebo obchodni
firma vlastnika klimatiza¢niho systému nebo spoleCenstvi
vlastnik( jednotek)

Adresa mista trvalého pobytu nebo sidlo, poptipad¢ adresa pro
dorucovani

ICO, pokud bylo ptidéleno:

Kontaktni udaje (tel./e-mail):

Cislo klimatiza¢niho systému

KS 01...KS xy

Provozovatel klimatiza¢niho systému
(Jméno, poptipad¢ jména, ptijmeni nebo nazev nebo obchodni
firma provozovatele klimatiza¢niho systému):

Adresa mista trvalého pobytu, poptipad¢ adresa pro
dorucovani:

I1CO, pokud bylo piidéleno:

Tel./e- mail:
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Cast B - Podrobnv popis budovy a klimatiza¢niho systému

I Podrobny popis budovy

a) typ budovy

Budova pro ubytovani a
] p yt

] Rodinny dim []Bytovy dim stravovéni

[ ] Administrativni budova [ ] Budova pro zdravotnictvi [ ] Budova pro vzdélavani

[] Budova pro sport [] Budova pro obchodni tigely [ ] Budova pro kulturu

b) zakladni informace z prikazu energetické naro¢nosti

prikaz energetické narodnosti je vyhotoven [l Ano [ Ne

tfida energetické naro¢nosti chlazeni

tfida energetické naro¢nosti vétrani

ttida energetické naro¢nosti upravy vlhkosti

¢) seznam jednotlivych klimatiza¢nich z6n v budové

Cislo z6ny nidzev klimatiza¢ni zOny
Z 01
7 _xy

Poznamka: Klimatizovanou zdnou se rozumi ¢ast budovy, kterd ma podobné vyuziti aje
klimatizovana jednim klimatiza¢nim systémem.
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d) popis jednotlivych klimatiza¢nich zé6n v budové

Jednotky Klimatizovana zona
Cislo klimatizované zény - 7 01..Z xy
Zpisob uZivani zony (dle typu budovy) -
Projektové parametry klimatizovaného prostoru
a) teplota vzduchu
vnéj$iho v zimnim provozu °C)
vngjsiho v letnim provozu (°C)
ve vnitfnim prostoru v zimnim provozu °C)
ve vnitinim prostoru v letnim provozu °O)
b) relativni vihkost vzduchu
vnéjsiho v zimnim provozu (%)
vngjsiho v letnim provozu (%)
ve vnitinim prostoru v zimnim provozu (%)
ve vnitinim prostoru v letnim provozu (%)
¢) pritok vzduchu*
ptivadéného (m>/h)
venkovniho (m>/h)
ob&hového (m*/h)

Vétrani v budové

druh vétrani (typ)

[] ptirozené

|:| nucené

[] nucené ze zpétného ziskavani tepla
[] klimatizagnim systémem

intenzita vétrani v zoné

(1/h)

Pocet osob v zoné

(0s.)

* Poznadmka: vypliluje se pouze u vzduchového klimatiza¢niho systému
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II.  Podrobny popis klimatizacniho systéemu

a) seznam jednotlivych klimatiza¢nich systému v budové

Cislo systému nazev klimatiza¢niho systému Cislo klimatiza¢ni zony
(Cislo zony)

KS 01

KS xy

b) identifikace jednotlivych zarizeni klimatiza¢niho systému

Cislo klimatizacniho systému

Druh klimatiza¢niho systému

[] vzduchovy klimatizagni systém

[l

jednokandlovy s konstantnim priitokem
vzduchu

jednokanalovy s proménnym priitokem
vzduchu

dvoukandlovy

jiny — piipojte jaky

[ ] vodni klimatizaéni systém

s ventilatorovymi konvektory (fan-coil)
chladici stropy
jiny — piipojte jaky

[] chladivovy klimatiza¢ni systém

[] kombinovany klimatiza¢ni systém

vzduch/vody s indukénimi jednotkami
jiny — pipojte jaky

[]jiny klimatiza¢ni systém

O g O doo od o

Datum uvedeni do provozu systému

Datum posledni rekonstrukce systému

Systém je trvale monitorovan

Ano [ ] Ne

jakym zpisobem
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Jednotliva zarizeni klimatiza¢niho systému
a) ZafFizeni pro dopravu vzduchu | jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
typ a jmenovity piikon ventilatoru (kW)
celkovy dopravni tlak (Pa)
otacky ventilatoru ) L] konstantni [ | regulované
b) Zp&tné ziskavani tepla jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
typ zp&tného ziskavani tepla ) Ll deskovy vymenik
[] rotadni vyménik
[] rotadni vymeénik s pfenosem vlhkosti
[] jiny— ptipojte jaky
jmenovity vykon (kW)
jmenovita G&innost (%)
jmenovity piikon (kW)
¢) Vyméniky tepla pro jednotky hodnoty/parametry
ohfev/ochlazovani vzduchu
¢islo klimatizacniho systému
typ vyméniku tepla ) [ | ohtiva¢ vzduchu (vzduch-kapalina)
' [] elektricky ohiiva¢ vzduchu
[] chladi¢ vzduchu (vzduch — kapalina)
[ ] vyparnik (vzduch — chladivo)
[] regenerani vymeénik tepla (rota¢ni)
[] rekuperatni vymeénik
(vzduch — vzduch)
[] rekuperatni vymeénik ZZT
(vzduch — nemrznouci kapalina)
[] jiny — ptipojte jaky
jmenovity vykon (kW)
zplisob regulace ) L] dvoupolohova (on/off)
[1 plynula
[] jiny— ptipojte jaky
jmenovity teplotni spad (°C)
d) Chladit¢ jednotky hodnoty/parametry
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¢islo klimatizacniho systému

typ chladice (-) [ | vodni
[] ptimy vyparnik
primy vyp
[] jiny — ptipojte jaky
jmenovity vykon (kW)
zpusob regulace (-) [ | dvoupolohova (on/off)
|:| plynula
[] jiny— ptipojte jaky
jmenovity teplotni spad (°C)
¢) Zvlhéovacé jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
typ zvlh¢ovace -) L] parni
[] vodni
[] jiny— ptipojte jaky
jmenovity vykon (kg/h)
jmenovity piikon (kW)
zpuisob regulace -) L] dvoupolohova (on/off)
[1 plynula
[] jiny— ptipojte jaky
f) Filtry jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
typ filtr ) [ ] odvinovaci
[] vlozkové kapsové
[] vlozkové tukové
[] elektrofiltry
[] jiny— ptipojte jaky
Jiny — pripojte jaky
pocet stupiiti filtrace (ks)
g) SméSovaci komora jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
soudasti klimatiza¢niho systému L] Ano [] Ne
pomér Cerstvého vzduchu (%)
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h) Distribuce a rozvod vzduchu

¢islo klimatizacniho systému

Regula¢ni klapky (soudasti zafizeni) L] Ano [] Ne

Cirkula¢ni jednotky L] podokenni [ ]| stropni
Tlumide hluku (soudasti zatizeni) [1 Ano [ Ne

Tepelna izolace distribuce a rozvodu [l Ano [] Ne [ Castetnd

Sani venkovniho vzduch (uvést zptisob)

Odvod znecisténého vzduchu (uvést zpisob)

i) Zdroj chladu jednotky hodnoty/parametry
c¢islo klimatizacniho systému
Typ zdroje chladu -) [] kompresorovy
[] kondenzatorova jednotka
[ ] sorp¢ni
[] adiabaticky
[ ] jiny - ptipojte jaky

typ chladiva )

oooooooooooooooooooooo

celkova hmotnost chladiva (kg)
obsazena v chladicim okruhu

umisténi zdroje chladu (-) L] Stfecha

[ ] Strojovna

[ 1 Jinde — ptipojte kde
Jmenovity vykon (kW)
Jmenovity ptikon (kW)

sroubovy [ ] turbokompresor
jiny — uved’te jaky

Regulace pritoku chladiva L] Ano [] Ne
typ [ ] vicestuptova [] plynula
Kompresory (ks)
typ L] pistovy ] spiralovy
L]
]
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Kondenzator (typ) [ | vzduchem chlazeny
[] odpatovaci
[] vodou chlazeny
[] jiny - uvedte jaky
odvadéni kondenzacéniho tepla (typ) L] VZ_duch.— sychy chlz}d,ié N
v piipadé vodou chlazenych [] adiabaticky — chladici v&
kondenzatort [] spodnivoda
[] jiny—uvedte jaky
piikon ventilatoru pro odvod Zahrnut do ptikonu zdroje chladu:

kondenza¢niho tepla

[] Ano [] Ne

(kW)
ptikon ob&hového Cerpadla pro (kW)
odvod kondenzacniho tepla
typ chladici véze (typ) [] oteviena [ ] uzaviena
ptikon chladici v&ze (kW)
Zasobnik chladné vody
objem @
izolace ) Ll Ano [] Ne [ Castetnd
povrchova teplota zasobniku (°C)
Rozvody chladné vody
pocet okruhd (ks)
izolace ) L] Ano [] Ne [] Castetn
jmenovity pritok (m3/h)
tlakové ztraty (kPa)
ob&hov¢ Cerpadlo/Cerpadla (typ)
pocet Cerpadel (ks)
piikon ob&hového (kW)

Cerpadla/Cerpadel
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j) ostatni zaFizeni jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
Druh zafizeni (typ) | [] Vnitini cirkulagni jednotky

- ventilatorové konvektory vodni
D Vnitini cirkula¢ni jednotky

- ventilatorové konvektory chladivové
[] jiné zatizeni — ptipojte jaké

pocet zafizeni (ks)

pratok vzduchu (m3/s)

celkovy chladici vykon (kW)

celkovy elektricky ptikon (kW)

regula¢ni systém () [] Ano [] Ne
(typ)

k) méFici zarizeni

- Cislo klimatizacniho systému

Spotieba elektiiny - m&iena [] Ano [ Ne

Spotieba tepla - mé&iena [] Ano [ Ne

Spotieba vody - méfena [] Ano [] Ne

Doba provozu zdroje chladu (pocet hodin/rok)

Pozniamka: V piipad¢, ze je v budov¢ nebo zéné vice klimatizacnich systémi, uvede se
tabulka pro kazdy klimatiza¢ni systém v budov¢ nebo zon¢.
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Cast C - Kontrola klimatiza¢niho systému/systému

I. Dokumentace a doklady klimatiza¢niho systému

Typ dokumentace

Uplnost

4

projektova dokumentace klimatiza¢niho systému

=z >
o 3

=z >
o 3

dokumentace uvedeni klimatiza¢niho systému do
provozu

HEIRER dispozici
£5%%

L0 O
s

Z
o

provozni piedpisy vyrobcii zatizeni, komponent
a ¢asti klimatiza¢niho systému

[ ] Ano
[] Ne

g

provozni denik nebo eviden¢ni kniha klimatizacniho
systému

[ ] Ano
[] Ne

:

OO0 OO OO OO0 Aktualnost
. :

zaznamy o pravidelnych kontrolach t€snosti
chladiciho okruhu certifikovanou osobou

[ ] Ano
[] Ne

N
zZg

zaznamy a doklady o méteni spotiebované elektiiny,
tepla nebo vody

[ ] Ano
[] Ne

zaznamy o adrzb€ vzduchotechnickych a chladicich
zatizeni a vyméniku tepla

[ ] Ano
[] Ne

zaznamy o opravach a vymeénach zatizeni, Casti
a komponent klimatiza¢niho systému

[ ] Ano
[] Ne

zpravy z drivéjSich kontrol klimatiza¢niho systému

[ ] Ano
[] Ne

doklady o kvalifikaci obsluhy klimatiza¢niho
systému

[ ] Ano
[] Ne

Hodnoceni dokumentace a dokladii ke | [ | Vyhovuje
klimatiza¢nimu systému [ ] Vyhovuje po opatieni
[ ] Nevyhovuje

Opatieni:

Divody proc nevyhovuje:
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I1. Vizualni prohlidka a kontrola provozuschopnosti a adrzby
klimatiza¢niho systému

Provedeni
kontroly

Zdroj chladu ANO |NE
1) stav zdroje chladu a jeho okoli

2) teplotni rozdil chlazené kapaliny

3) izolace potrubi chladiva jeji Gplnost a neporusenost a funkcnosti potrubi

4) vibrace a hladina tlaku
5) kondenzacni tlak (je-li k dispozici)

6) udaje o UCinnosti chladicich jednotek
Potrubi chlazené vody ANO | NE
1) stav potrubi chlazené vody a tinik tepla z potrubi (t€snost, kondenzace)

2) izolace potrubi chlazené vody jeji Gplnosti a neporusenosti a funkEnosti potrubi

3) kontrola funkce a regulace Cerpadel a armatur v rozvodu vody

QOdvod tepla do venkovniho prostredi ANO | NE
1) stav a funkénost jednotek pro odvod tepla do venkovniho prostiedi

2) piistup vzduchu ke kondenzatoriim
3) kontrola funkce a regulace ventilatori

Vyména tepla do chladiciho systému u vnitinich jednotek ANO | NE

1) stav a funkCnost vnitinich jednotek

2) prekazek a Cistoty privadécich a odvadécich otvorl

3) pfistupu a piekazek pritoku vzduchu k vymenikim tepla

4) stavu vstupniho (saciho) filtru vzduchu

Systém privodu vzduchu v klimatizovanych prostorech ANO | NE

1) otvory, mfizky nebo anemostaty pro pfivod a odvodu vzduchu
2) vnitini mikroklimatické podminky a obtéZovani priivanem v souvislosti
s provozem klimatizacniho systému

3) umisténi a rozmery privadécich otvorii ve vztahu k odvadécim otvortim

Systém privodu vzduchu u vzduchotechnickych jednotek ANO | NE
1) stav filtri - Cistota, zaneseni, poS§kozeni a zaneseni, ¢etnost vymény nebo
¢isténi filtrd a doba od posledni vymény nebo €isténi, slicovani a utésnéni filtrt
ajejich krytl
2) posSkozeni nebo zaneseni vyménika tepla a tiniku chladiva z chladi¢e

3) stav vlhkych a mokrych sekci a lapa¢t kondenzatu z hlediska koroze, usazenin
a zaneseni potrubi

Nasavaci otvory vzduchu do systému ANO | NE

1) prekazky, nebo zablokovani nasavacich zaluzii, filtra¢nich vlozek a filtrli

2) umisténi nasavacich otvord vzhledem k blizkosti k zdrojtim tepla (napf.
kondenzaéni jednotky), nebo vyfukiim odpadniho vzduchu

Regulacni a mé&Fici zarizeni ANO | NE
1) vhodnost déleni na zony ve vztahu k ovlivitujicim faktorim
(orientace na své€tovou stranu, mistni irovné vnitinich tepelnych ziskt apod.)
2) ovéieni spravnosti umisténi snimaci hodnot méfenych parametril
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Udaje a ziznamy o monitorovaném zarizeni ANO |NE
1) zaznam ¢asovych udaji nastavenych na regulatorech

2) stav teplotnich ¢idel pro zonovou regulaci vytadpéni a chlazeni

3) zadznam nastavené hodnoty teploty vzduchu v kazdé zoné urené pro vytapéni
a chlazeni s ohledem na ¢innost a obsazenost zon a prostorli osobami

4) zaznamenavani spotieby energie (elektrické, tepelné nebo vody) nebo doby
provozu meéticich zafizeni

Zpusob udrzby klimatiza¢niho systému

L] Zadna
[] Pravidelna - uvést- ........ (x krat/mésic/rok)
[] Podle pozadavka provozovatele systému - uvést jakych........

Hodnoceni vizudlni prohlidky a kontroly |[ ] Vyhovuje

provozuschopnosti a udrzby [ ] Vyhovuje po opatfeni
klimatiza¢niho systému [ ] Nevyhovuje
Opatreni:

Divody proc nevyvhovuje:

Zjisténé nedostatky z kontroly uvedeny v casti fotodokumentace kontroly
zjiStény nedostatek €. 01
zjistény nedostatek €. yx
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II1. Hodnoceni dimenzovani klimatiza¢niho systému

Ochrana proti slune¢nimu zareni

druh pouzitych stinicich elementt - Uvedte jaky

stinici faktor elementu -

spravna funkce stiniciho elementu - [] Ano [] Ne
Venkovni tepelné zisky (projekt)
zdroj tepelnych ziski (druh)
celkova hodnota tepelnych zisk( od zdroja (kW)
Vnitini tepelné zisky (projekt)
zdroj tepelnych ziskt (druh) [] Osoby
[[] Osvétleni
[ ] Technologie
[ ] Jiny—uvedte — jaky
celkova hodnota tepelnych zisk( od zdroji (kW)

Dimenzovani klimatiza¢niho systému k poZadavkim budovy

potieba chladu pro budovu (kW)

celkovy instalovany chladici vykon systému (kW)

spravné dimenzovani klimatiza¢niho systému [] Ano [] Ne
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IV. Hodnoceni tGc¢innosti klimatizac¢niho systému

jednotky parametry
Spotieba energie*
ro¢ni celkova spotieba elektiiny systému (kWh/rok)
ro¢ni celkova spotieba tepla systému (kWh/rok)
ro¢ni celkova spotieba vody systému (m’/rok)
Spotieba energie — zafizeni*
spotieba energie pro ohtev piivadéného vzduchu (kWh/rok)
spotfeba energie pro chlazeni ptivadéného vzduchu (kWh/rok)
spotieba elektiiny pro ¢erpadla a ventilatory (kWh/rok)
Utinnost kontrolovaného zdroje chladu
a) zjisténa pri kontrole (mérenim) (%)
b) uvedené vyrobcem zdroje chladu (%)
jmenovity chladici faktor EER (-)
sezonni chladici faktor ESEER )
Utinnost nového nejefektivnéjiiho zdroje chladu
uvést zdroj informace (%)

* Uvadi se pouze v piipadg, Ze je instalovano ptislusné méfeni.

Celkové hodnoceni ti¢innosti L] Vyhovuje
klimatiza¢niho systému [ ] Vyhovuje po opatieni
[ ] Nevyhovuje

Opatreni:

Divody proc nevyhovuje:
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V. Doporuceni k ekonomicky proveditelnému zlepSeni stavajiciho

stavu klimatiza¢niho systému

Doporuéeni ke

Popis doporuéeni

zlepSeni
SniZeni potieby chlazeni budovy [ ]Ano []Ne
1) sniZeni tepelnych ziskii od oslunéni [] Ano [ ] Ne
2) snizeni vnitini tepelné zatéze [ ] Ano []Ne
Zlep$eni utinnost systému [ ]Ano []Ne
1) vyuziti venkovniho vzduchu [] Ano [] Ne
2) zlepSeni ucinnosti pfenosu []Ano []Ne
3) zlepdeni t€innosti distribuce chladu []Ano []Ne
4) zlepSeni ucinnosti vyroby chladu [ ] Ano [] Ne
5) zlepSeni vyuziti odpadniho tepla []Ano []Ne
6) vyuziti akumulace tepla [ ]Ano []Ne

Uprava uzivani budovy

[ ]Ano []Ne

Uprava klimatiza¢niho systému

[ ]Ano [ ] Ne

1) tuprava provozu []Ano []Ne
2) Uprava udrzby [1Ano []Ne
3) uprava nespravné funkce zafizeni [1Ano []Ne
4) odstranéni poruchy zatizeni []Ano []Ne
5) vymena zafizeni [] Ano [ ] Ne
6) Uprava méfeni [ ]Ano [ ]Ne
7) Upravaregulace (] Ano []Ne
8) uprava dimenzovani []Ano []Ne
9) nutna nahrada chladiva z dGvodu zékazu []Ano []Ne

pouZzivani
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VI. Celkové stanovisko energetického specialisty

a) dil¢i hodnoceni kontroly klimatiza¢niho systému

Hodnoceni dokumentace a dokladu L[| Vyhovuje

ke klimatiza¢nimu systému [l Vyhovuje po opatieni
[l Nevyhovuje

Opatreni:

Divody proc¢ nevyhovuje:

Vizualni prohlidka a kontrola [l Vyhovuje

provozuschopnosti a udrzby [l Vyhovuje po opatieni

klimatiza¢niho systému [l Nevyhovuje

Opatreni:

Divody proc¢ nevyhovuje:

Hodnoceni zafizeni klimatiza¢niho [ ] Vyhovuje

systému [ ] Vyhovuje po opatfeni
[ ] Nevyhovuje

Opatreni:

Urceni zarizeni, které nevyhovuyji:

Diivody proc nevyhovuje:

Hodnoceni G¢innosti klimatizatniho |[] Vyhovuje

systému [l Vyhovuje po opatieni
[l Nevyhovuje

Opatrenim:

Divody proc nevyhovuje:

Hodnoceni dimenzovani L] Vyhovuje

klimatiza¢niho systému [l Vyhovuje po opatieni
[ ] Nevyhovuje

Opatreni:

Divody proc nevyhovuje:
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b) celkové vysledné hodnoceni kontroly klimatiza¢niho systému

Monitoring systému
[1 Vyhovuje [ ] Ano [ |Ne
L] Vyhovuje po opatieni [ ]Ano [ I Ne
Opatreni:
[ | Nevyhovuje [ ] Ano [ ] Ne
Divody:

Cast D - Udaje energetického specialisty

Energeticky specialista

Jméno a ptijmeni

Cislo opravnéni MPO

Datum vydani opravnéni

Datum posledniho pribézného vzdélavani

Podpis energetického specialisty

Cast E - Datum kontroly

| Datum kontroly
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Cast F - Ostatni udaje zpravy o kontrole klimatiza¢niho systému

I. Fotodokumentace provedena pri kontrole klimatiza¢niho systému

Cast kontroly Pozadavek na Komentar a popis
fotodokumentaci fotodokumentace

Zakladni informace 0 budové,
vlastnikovi a provozovateli budovy
Podrobna identifikace klimatiza¢niho

Fotografie budovy

Fotografie klimatiza¢niho

systému/klimatiza¢nich systému .
< systemu
v budove
Vizualni prohlidka a prohlidka
provozuschopnosti klimatiza¢niho
systému

Fotografie jednotlivych

zjistény nedostatek ¢. 01 zjisténych nedostatka

zjiStény nedostatek €. yx

I1. Schémata predloZena pri kontrole

¢islo nazev a popis schéma

I11. Kopie opravnéni energetického specialisty
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Priloha ¢&. 2 k vyhlasce ¢. 193/2013 Sb.

Cetnost provadéni kontrol klimatiza¢nich systémii

Jmenovity chladici Prvni kontrola Dalsi kontrola
vykon po uvedeni systém je trvale systém neni trvale
systému do monitorovan* monitorovan*
provozu
(roky) (roky) (roky)
Od 12 kW do 100 kW 10 10 10
Nad 100 kW 4 10 4

*Poznamka: za trvaly monitoring je povaZovano elektronické monitorovani klimatiza¢niho systému,
kdy jsou predev§im hodnoty spotfeby energie a parametry teploty vnitfniho vzduchu a prutoku
privadéného a ob&hového vzduchu pribézné elektronicky predavany fidicimu systému klimatiza¢niho
systému, ktery je vyhodnocuje a na jejich zaklad¢ upravuje provoz klimatizacniho systému.



